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Conduit de liaison bassin 1 vers bassin 2 avec pompe de relevage électrique et thermique 
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CELLULE 02 TEMPEREE
  584 m2

CELLULE 03
  866 m2

CELLULE 04
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Local technique

Armoire force
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Socle
diam. 405
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diam. 305

33
6

677

Caniveau de récupération des eaux d'incendie

Fond de bassin: 83.31
Arase périphérique: 85.61

Création
siphon CF

Création
siphon CF

Création
siphon CF

STOCKAGE EXTERIEUR 
PALETTES
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visite

CREATION REHAUSSE
BASSIN 2
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Regard
de
visite

Vanne manuelle
d'obturation

Groupe éléctrogène
Dalle éton à créer

Transformateur EDF
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CREATION RESEAU ENTERRE
VIDANGE CELLULE 03 VERS BASSIN 5
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